Fyzikalné technicky zkusebni ustav

Ostrava-Radvanice

() ES Certifikat o prezkouseni typu

(2) Zarizeni nebo ochranné systémy urcené pro pouziti
v prostredi s nebezpecim vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Cislo ES certifikatu o prezkouseni typu:

FTZU 10 ATEX 0139X

(4) Zarizeni nebo ochranny systém: Nevybusna rozvadécova skrin, typ X450DA2/d

(5) Vyrobce: GENERI s.r.o.

(6) Adresa: Unic¢ovska 50, 787 01 Sumperk, CR

(7) Toto zafizeni nebo ochranny systém a jakakoliv jeho schvalena varianta je specifikovana v tomto
certifikatu a dokumentaci jejiz seznam je uveden dale.

(8) Fyzikalné technicky zkuSebni ustav, notifikovany organ ¢. 1026 podle ¢lanku 9 smérnice Rady
94/9/EC z 23. bfezna 1994, potvrzuje, Ze u vySe uvedeneho zafizeni nebo ochranného systému
bylo ovéreno spinéni zakladnich pozadavki na ochranu zdravi a bezpeénost vztahujicich se
k navrhu a konstrukci zafizeni a ochranného systému uréeného pro pouziti v prostiedi
s nebezpecim vybuchu, které jsou uvedeny v pfiloze Il této smérnice.

Vysledky ovéfovani a zkousek jsou uvedeny v duveérné zprave ¢.:

10/0139 z 14. Cervna 2010
(9) Splnéni zakladnich pozadavkli na ochranu zdravi a bezpeénost je zajiSténo ovéfenim shody s:
CSN EN 60079-0:2010; CSN EN 60079-1:2007; CSN EN 60079-31:2010;

(10) Pokud je za cislem certifikatu uveden symbol ,X*, jsou v pokraovani tohoto certifikatu uvedeny
zvlastni podminky pro bezpecné pouziti vyrobku.

(11) Tento ES certifikat o prezkous$eni typu plati pouze pro konstrukci, ovéfovani a zkousky uvedeného
zafizeni nebo ochranného systému podle smérnice 94/9/EC.
Pro vyrobu a dodavani tohoto zafizeni nebo ochranného systému plati dal$i poZadavky této
smérnice. Téchto pozadavku se tento certifikat netyka.

Oznaceni zafizeni nebo ochranného systému musi obsahovat:

Ex) IM2 Exdl Mb
€x 112G ExdlIBT6 Gb
xy 113D Ext IIBT71°C Dc IP

Tento ES certifikat o pfezkouseni typu plati do:~_§9§.06.2015
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Fyzikalné technicky zkusSebni ustav

Ostrava-Radvanice

(13) Pokracovani

a4 ES Certifikat o pFezkouseni typu & FTZU 10 ATEX 0139X

(15) Popis zafizeni nebo ochranného systému:
Rozvadédova skiifi typu X450DA2/d je ocelovy svafenec v provedeni Ex ,d* (pevny zavér)
s vnitinim objemem >2000 cm®. Do vika mize byt zatmelen prihled ¢ 150x20 mm z tvrzeného
borosilikatového skla.
Oba dily (skfin i viko) jsou navzajem spojeny $rouby s vnitfnim Sestihranem dle ISO 4762, hlavy
t&chto $roubll jsou kryty celokruhovymi ochrannymi miskami.
Technické parametry:
Pimax <50 W

(16) Zprava €. :10/0139

(17) Zvlastni podminky pro bezpeéné pouziti:
Maximalni $itky konstrukénich spar zavéru jsou mensi nez maximalni dovolené Sitky spar podle
technické normy. Ovéfené hodnoty konstruk&nich spar zavéru jsou uvedeny v seznamu
dokumentace uvedené pod bodem (19) tohoto certifikatu.

(18) Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpecnost:
Jsou pokryty normami viz bod (9) tohoto certifikatu.

(19) SEZNAM DOKUMENTACE

> UZivatelsky navod €.  N740058 rev.2 platnost od: 01.07.2010
> Vykresy €. G-2-902835/1 ze dne 03.06.2010
G-2-902835/2 ze dne 03.06.2010

o
Odpovédnégsoba: (’ Datum vydani: 14.06.2010
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Fyzikalné technicky zkusebni ustav
Ostrava — Radvanice

« Dodatek €. 1 k ES Certifikatu o prezkouseni typu

(2) Zarizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
v prostredi s nebezpecim vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Cislo ES Certifikatu o prezkouseni typu: '
FTZU 10 ATEX 0139X

(4) Zarizeni nebo ochranny systém: Nevybusna rozvadécova skfin typu X450DA2/d
(5) Vyrobce: GENERI, s.r.o.

(6) Adresa: Unicovska 50, 787 01 Sumperk, CR

(7) Dodatek k certifikatu plati pro: - zménu oznaceni vyrobku
- prodlouzeni platnosti certifikatu

(8) Modifikace certifikovaného zafizeni (ochranného systému) a jakékoliv jeho schvalené varianty jsou
specifikovany v dokumentaci, jejiz seznam je uveden dale.

(9) Tento doplnék certifikatu typu plati pouze pro typové prezkouseni koncepce a konstrukce vzorku
vyrobku podle pfilohy 3 (odstavec 6) Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.). Tato smérnice uvadi
dal$i pozadavky, které musi spliiovat vyrobce nebo které musi byt spinény pfed uvedenim vyrobku
na trh nebo do provozu.

(10) Bezpetnost modifikovanych ¢asti byla ovéfena podle norem:
CSN EN 60079-0:2013; CSN EN 60079-1:2015; CSN EN 60079-31:2014;

(11) Oznaceni zafizeni konstruovaného podle tohoto dopliiku musi obsahovat tyto symboly:

@ IM2 Exdbl Mb
Ex) 112G Ex db IIB T6 Gb
@ Il 3D Ex tc lIB T71°C D¢

(12) Platnost certifikatu s timto dodatkem je do: 30.09.2020 \
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Fyzikalné technicky zkusebni ustav
Ostrava — Radvanice

(13) Pokracovani
(14) Dodatek ¢. 1
k ES Certifikatu o prezkouseni typu €. FTZU 10 ATEX 0139X

(15) Popis zafizeni nebo ochranného systemu:

a) Nevybudna rozvadélova skiin typu X450DA2/d je recertifikovana dle souCasné
platnych norem CSN EN 60079-0:2013; CSN EN 60079-1:2015; CSN EN 60079-31:2014.

b) Pfi instalaci pfistrojové napiné zlstane v prostoru jakéhokoliv prufezu vzdy min. 20% volné
plochy.

Seznam pouzitych prvkl vnitfni napiné je uveden v pfiloze ¢. 1 dokumentace pro certifikaci €.
G-2-902835/1/R1 (G-2-902835/2/R1) ze dne 07.08.2015.

Parametry zafizeni se nezmenily.
(16) Zprava ¢.: 10/0139-1 ze dne 03.09.2015

(17) Zvlastni podminky pro bezpeéné pouziti:

17.1 Maximalni $ifky konstrukénich spar zavéru jsou mensi nez maximalni dovolené $ifky spar
podle technické normy. Ovéfené hodnoty konstrukénich spar zavéru jsou uvedeny
v seznamu dokumentace uvedené pod bodem (19) tohoto dodatku.

17.2 Pouzité kabelové vyvodky musi byt certifikované dle norem CSN EN 60079-0:2013, CSN
EN 60079-1:2015 nebo CSN EN 60079-31:2014.

17.3 Zafizeni je ur¢eno jen pro pevnou instalaci — informace v navodu pouZiti.

(18) Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpecnost:
Jsou pokryty normami, uvedenymi v bodé ad (10) tohoto dodatku k certifikatu.

(19) Seznam dokumentace: Datum:
e Schvalovaci vykres G-2-902835/1 07.08.2015
e Schvalovaci vykres G-3-902835/2 07.08.2015
e Uzivatelsky navod N740058 rev.3 01.07.2015
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Odpovedna osoba:
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNIi USTAV
Ostrava - Radvanice

@  Dodatek €. 2 k Certifikatu EU prezkouseni typu

(2) Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
v prostredi s nebezpeéim vybuchu
podle smérnice 2014/34/EU (NV 116/2016 Sb.)

(3) Cislo certifikatu EU prezkouseni typu:
FTZU 10 ATEX 0139X

(4) Vyrobek:  Nevybus$na rozvadécova skfii typu X450DA2/d
(5) Vyrobce: GENERI, s.r.0.
(6) Adresa: Uni€ovska 50, 787 01 Sumperk, Ceska republika

(7) Tento dodatek rozsifuje ES certifikét o prezkouseni typu ¢. FTZU 10 ATEX 0139X, vztahujici se
k navrhu a konstrukei vyrobku a je v souladu se specifikaci stanovenou v popisu zmin&ného certifikatu
a jakékoliv jeho schvalené varianty jsou specifikovany v popisu a v dokumentaci, jejiz seznam je
uveden dale.

(8) FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, oznameny subjekt & 1026, podle &lanku 17 smérnice
Evropského parlamentu a Rady €. 2014/34/EU z 26.02.2014, potvrzuje, Ze u vy$e uvedeného vyrobku
bylo ovéfeno spinéni zékladnich pozadavki na ochranu zdravi a bezpeénost vztahujicich se k navrhu

a konstrukci produktu ur€eného pro pouziti v prostredi s nebezpe&im vybuchu, které jsou uvedené
v pfiloze Il této smérnice.

(9) ES certifikaty o pfezkouseni typu vydané podle smérnice 94/9/ES a platné pred ucinnosti smérnice
2014/34/EU (20.04.2016), mohou byt, v souladu s ¢lankem 41 smérnice 2014/34/EU, povazovany za
certifikaty vydané ve shodé se smérnici 2014/34/EU. Dodatky k t&mto ES certifikatim o pfezkouseni
typu mohou nest i nadale ptvodni &islo certifikatu vydaného pfed 20.04.2016.

(10) Bezpecnost vyrobku byla ovéfena podle norem:

CSN EN 60079-0:2013+A11:2014; CSN EN 60079-1:201 5; CSN EN 60079-31:2014
Oznacéeni vyrobku musi obsahovat:

€ 1M2 ExdbIMb
€ 112G Ex db IIB T6 Gb
€x) 13D Ex tc IB T71°C Dc

(11) Tento certifikat plati do: 31.03.2025

Datum vydani: 04.03.202@\
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edouci certifikaéniho organu

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV
Ostrava - Radvanice

Pokracovani

Dodatek €. 2 )
k Certifikatu EU prezkouseni typu &. FTZU 10 ATEX 0139X

Popis zmén vyrobku:
Piedmétem tohoto dodatku je:

- prodlouZeni platnosti certifikatu.

Technické parametry a konstrukce zafizeni zlistavaji beze zmén.
Zprava &.; 10/0139/2

Zviastni podminky pouziti:

1. Ovéfené hodnoty maximalni $itky a minimalni délky konstruk&nich spar tohoto zavéru jsou jiné
nez odpovidajici minimaini nebo maximalni hodnoty uvedené v technické normé. Pro ziskani
informaci o rozmérech spar musi byt kontaktovan vyrobce.

2. Pouzité kabelove vyvodky musi byt certifikované dle norem CSN EN 60079-0:2013 a SN
EN 60079-1:2015 nebo CSN EN 60079-31:2014.

3. Pri instalaci pfistrojové napiné zlstane v prostoru jakéhokoliv prifezu vzdy min. 20% volné
plochy.

4. Pouzité Srouby pro upevnéni &asti pevného zavéru musi mit minimalni pevnost v tahu 8.8.

Zakladni poZzadavky na ochranu zdravi a bezpeénost:

Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpeénost jsou pokryty normami uvedenymi v bodé (10)
tohoto dodatku.

Seznam dokumentace:

Cislo Strany Revize  Datum Nazev

N740058 3 4 28.01.2020 UzZivatelsky navod
G-2-902835/3 1 - 28.01.2020 Vykres
G-4-902835/4 1 - 28.01.2020 Vykres

Datum vydani: 04.03.2020
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