
Fyzikálně technický zkušební ústav

Ostrava - Radvanice

ES Certifikát o přezkoušení typu(1)

(2) Zařízení nebo ochranné systémy určené pro použití
v prostředí s nebezpečím výbuchu

podle Směrnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Čí s l o ES cert ifikátu o p řezko ušen í typu:

FTZÚ 13 ATEX 0162U

(4) Součást:

(5) Výrobce:

(6) Adresa:

Prázdná skřiň typu XP ......

GENERl , s.r.o.

Uničovská 50, 787 01 Šumperk , ČR

(7) Tato s o u čás t a jakákoliv jej í schválená varianta je specifikována v tomto certifikátu
a dokumentaci, jejíž seznam je uveden dále.

(8) Fyz iká ln ě techn ický zkušebn í ústav, notifikovaný orgán Č . 1026 podle článku 9 směrnice Rady
94/9/EC z 23. b řezna 1994, potvrzuje, že u výše uvedené součásti bylo ověřeno splnění základních
po žada v k ů na ochranu zdraví a bezpečnost vztahuj ících se k návrhu a konst rukci za ř ízení

a ochranných s ys tém ů , u rčen ých pro použit í v prost řed í s nebezpečím výbuchu , které jsou uvedeny
v p ř íloze II této s m ě rn i ce .

Výsledky ověř ov án í a zkoušek jsou uvedeny v d ůvěrné zprávě č . :

13/0162 ze dne 24.03.2014

(9) Splněn í základních požadavk ů na ochranu zdrav í a bezpečnost je zajištěno ověřen ím shody s:

ČSN EN 60079-0:2013, Č S N EN 60079-7:2007, Č S N EN 60079-31 :2010

(10) Symbol "U" za čí s l e m certifikátu znamená , že tento certifikát nesmí být zaměňován za certifikát
vydaný pro za ř ízen í nebo ochranný systém . Tato částečná certifikace smí být použitá pouze jako
podklad pro cert ifikaci za ř ízení nebo ochranného systému .

(11) Tento ES certifikát o p řez ko ušen í typu platí pouze pro konstrukci, ově řování a zkoušky uvedené
so u čás t i podle s měrn ice Rady 94/9/EC. Pro výrobu a dodáván í této součásti platí další požadavky
této s m ě rn i ce .

(12) O z na čen í sou část i musí obsahovat:
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Vydání tohoto certifikátu je i ~ ~ něn im všeobecných podmínek FTZÚ, S.p.
Tento certifikát m ůže být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv změn ( v č e t n ě dalších stran).

F YZ IKÁLN Ě TECHNICKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, státní podnik , Píkartská 1337/7, 71607 Ostrava -Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, ftzu@ftzu .cz. www.ftzu.cz

Ing. Lukáš Martínák
vedoucí c er t if i kačn ího orgán u
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Odpovědná o oba:



(13)

Fyzikálně technický zkušební ústav

Ostrava - Radvanice

P o k r a č o v á n í

(14) ES Certifikát o přezkoušení typu č . FTZÚ 13 ATEX 0162U

(15) Popis součásti :

Prázdné skříně typu XP jsou vyrobeny z polyesteru a mohou být vybaveny schválenými
Ex součástmi podle metodiky ATEX, jako jsou konektory , řadové svorky , připojovací svorky
a přepínače , v libovolné kombinaci.Prázdná s k ř í ň m ů ž e být použita jako zajištěné provedení "e"
v zónách 1 a 2, jakož i v zónách 21 a 22 jako závěr . tb" .

Typové označen í A ( š í ř k a ) B (výška) C (hloubka)
mm mm mm

XP 080806 80 75 55
XP 080808 80 75 75
XP 110806 110 75 55
XP 160806 160 75 55
XP 190806 190 75 55
XP121209 122 120 90
XP 161609 220 120 90
XP 221209 160 160 90
XP 261609 260 160 90
XP 361609 360 160 90

XP 561609 560 160 90

XP 202512 200 250 120
XP252512 255 250 120

XP 252516 255 250 160
XP 402512 400 250 120
XP 402516 400 250 160
XP 404012 400 400 120
XP 602512 600 250 120

XP 602516 600 250 160

Typová řada může být rozš ířena o další identicky konstruované s k ř í n ě v rozmezí rozměr ů uvedených
v tabulce .

Technická specifikace :

Rozsah provozní teploty :

Stupeň krytí :

-40°C :S Tserv s +105°C

IP 66

OdPOVěd (jsoba :

~~~ (
vedouc í certifikačn ího orgánu

Datum vydání: 25.03.2014
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Vydán í tohoto ce rtifikátu je podmíněno plněním všeobecných podmínek FTZÚ , s.p
Tent o certifiká t m ůže být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv z m ě n ( v č e t n ě dalších stran ).

F YZ I KÁLNĚ TE CHN ICKÝ ZKUŠEBN í ÚSTAV, státní podn ik, Píkarts ká 1337/7, 71607 Ost rava-Rad van ice ,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672 , ftzu @ftzu. cz . www .ftzu.cz
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Fyzikálně technický zkušební ústav

Ostrava - Radvanice

P o k r a č o v á n í

(14) ES Certifikát o přezkoušení typu č . FTZÚ 13 ATEX 0162U

(16) Zpráva Č . : 13/0162

(17) Stanovené omezuj ící podmínky: --

ze dne 24.03.2014

(18) Základní požadav ky na ochranu zdrav í a bezpečnost:

Jsou s p lně n y dle norem , uvedených pod bodem (9) tohoto certifikátu.

(19) Seznam dokumentace:

• Uživatelský návod č . : N740100 ze dne 13.11.2013

• Výkres Č . : G -2-900015 ze dne 07.11.2013

Datum vydán í: 25.03.2014
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Vydání tohot o certifikátu je podmíněno plněním všeobecných podmínek FTZÚ , s.p.
Tento certi fiká t můž e být rozm nožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv zm ěn (vč et ně da lších stran ).

F YZIKÁL N Ě TEC HNICKY ZKUŠEBNí ÚSTAV, státn í podnik, Pikarts ká 1337/7,71607 Ostrava- Radvanice ,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672 , ftzu@ftzu.cz, www.ftzu .cz






